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1. INTRODUCERE 

 

Denumirea investiἪiei:  Extinderea  reἪelei de joasŁ tensiune  din    Parcul Industrial  1-Oradea 
Amplasamentul: Parcul Industrial  1 

       
Achizitor (Beneficiar): Societatea AGENἩIA DE DEZVOLTARE LOCALŀ ORADEA S.A.                                       
 

 

Faze:  PROIECTARE,  ACHIZITIE    ἧI   EXECUἩIE 

 

Serviciile de proiectare Ἠi execuἪie a  lucrŁrilor  pentru montarea firidelor Ἠi LES-urilor 0,4kv  

prezentate în prezentul Caiet de sarcini sunt necesare   asigurŁrii alimentŁrii cu energie electricŁ a 

consumatorilor existenἪi ´n Parcul Industrial 1. LucrŁrile vor fi executate  conform  Caietului de 

sarcini ´n baza specificaἪiilor tehnice enumerate mai jos.  

 

Termenul de execuἪie a lucrŁrilor va fi de 35 zile  de la  semnarea contractului. 

Valoarea  totala a  lucrarilor este de  297.520  lei plus   TVA   

 

2. DESCRIEREA RELAἩIEI BENEFICIAR - EXECUTANT 

 

Ċn cazul prezentei proceduri, Achizitorul Societatea AGENἩIA DE DEZVOLTARE LOCALŀ 

ORADEA S.A., numit în continuare BENEFICIAR, va contracta achizitia echipamentelor  electrice  

si execuἪie  a lucrarilor la reteaua de joasŁ tensiune  din    Parcului Industrial 1. Beneficiarul, prin 

diriginἪii de Ἠantier Ἠi/sau personalul propriu (echipa de supraveghere lucrŁri) va verifica bunul mers 

al lucrŁrilor. Executantul va fi responsabil cu punerea ´n aplicare a unor eventuale dispoziἪii de 

Ἠantier sau cu remedierea unor probleme apŁrute pe Ἠantier.  

Executantul trebuie sŁ fie valabil atestat de A.N.R.E. ´n domeniul  lucrŁrilor de 

proiectare si execuἪie a instalaἪiilor electrice, gradul de atestare pentru  joasŁ tensiune. 

Personalul angajat trebuie sŁ fie valabil autorizat pentru gradele IIA si IIB. Executantul 

trebuie sŁ facŁ dovada prin acte cŁ are competenἪele necesare ducerii la ´ndeplinire a 

cerinἪelor impuse prin prezentul Caiet de sarcini Ἠi executŁrii contractului de lucrŁri 

3. DESCRIEREA GENERALŀ A AMPLASAMENTULUI 

Amplasamentele sunt  localizate  pe teritoriul  Parcului  Industrial 1  de pe strŁzile Gen. 

Gheorghe MŁrdŁrescu, Petre P.Carp Ἠi Calea BorἨului din Oradea. 

3.1. Predarea amplasamentului  

Predarea amplasamentului se va face de cŁtre Beneficiar cŁtre Executant. La momentul predŁrii 

amplasamentului, Beneficiarul va pune la dispoziἪia Executantului urmŁtoarele:  

- planἨa cu locaἪia exactŁ a amplasŁrii obiectivului; 

- coordonatele cu locatia exacta unde se vor monta firidele noi achiziἪionate Ἠi relocate.  
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4. LUCRŀRI DE CONSTRUCἩIE 

 

4.1. ExecuἪia lucrŁrilor 

  

 Se vor executa  urmŁtoarele lucrŁri  de  racordare conform specificaἪiilor enumerate mai jos: 

¶ se vor achiziἪiona Ἠi poza 6(Ἠase) LES-uri de 0,4 kv de tip ACYABY3X240+120mmp 

cu o lungime totalŁ de 926m ; 

¶ se vor achiziἪiona Ἠi poza  2(douŁ) LES-uri de 0,4 kv de tip ACYABY3X150+70mmp 

cu o lungime totalŁ de 560m ; 

¶ se vor achiziἪiona Ἠi monta la PTAb 5 douŁ separatoare tripolare de 250A echipate 

cu siguranἪe MPR de 250A ; 

¶ se vor achiziἪiona Ἠi monta la PTAb 7 douŁ separatoare tripolare de 250A echipate 

cu siguranἪe MPR de 250A ; 

¶ se vor achiziἪiona Ἠi monta la PTAb 10 un separator tripolar de 400A echipate cu 

siguranἪe MPR de 250A ; 

¶ se vor achiziἪiona Ἠi monta trei bare de cupru cu secἪiunea de 60mmx10mm Ἠi 

lungimea de 1,3m/barŁ la TDRI-ul PTAb-ului 5 (barele existente se vor demonta Ἠi se 

predau la ADLO); 

¶  se va achiziἪiona Ἠi monta o firidŁ E2+4 de 300A  aferentŁ firmei Rozotti din parcul 

industrial 1; 

¶  se va achiziἪiona Ἠi  monta o firidŁ E1+3  de 400A  aferentŁ firmei Aster Premium din 

parcul industrial 1; 

¶  se va achiziἪiona Ἠi  monta  o firidŁ E2+2 de 400A  aferentŁ firmei SuperBon din 

parcul industrial 1; 

¶  se vor  achiziἪiona Ἠi  monta douŁ cutii de racord E2+2 de 300A  aferente GrŁdiniἪei 

Ἠi Fit4U din parcul industrial 1; 

¶  se vor achiziἪiona Ἠi monta douŁ cutii de racord E3+2 de 300A aferentŁ firmei Rozotti 

din parcul industrial 1; 

¶ se vor achiziἪiona Ἠi monta o cutie de racord E3+2 de 300A aferentŁ firmei Rozotti din 

parcul industrial 1 

¶  se va demonta o firidŁ Ἠi o cutie de racord din parcul industrial 1 de la consumatorul 

STIHL Ἠi se vor monta pentru firma Congips; 

¶  Se va  achiziἪiona  Ἠi monta o cutie de  distribuἪie E4+8 de 600A care se va monta  

´n vecinŁtatea  PTAb-ului 3.Cutia de distribuἪie se va alimenta  prin patru LES-uri de 

tip 3xACYABY3X240+120mmp cu o lungime de 4m(circuit); 

¶ Toate LES-urile de 0,4Kv se vor poza ´n ἨanἪ  la ad©ncimea de 0,8m, pe pat de nisip 

peste care se va monta folie avertizoare(800m), lungimea totalŁ a ἨanἪului este de 

796m; 

¶ Pe l©ngŁ firidele Ἠi cutiile de racord Ἠi distribuἪie nou montate  se  va  turna  o fustŁ 

de beton  cu o grosime de 10cm Ἠi o lŁἪime de 0,5m fŁrŁ armŁturŁ de fier; 

¶ Toate firidele Ἠi cutiile de racord Ἠi distribuἪie nou montate vor fi legate la prize de 

pŁm©nt cu valoarea de 4ɋ; 

¶ LES-urile nou construite  în zona acceselor sau în zona drumurilor asfaltate vor  

traversa  prin foraje acolo unde este posibil sau prin sŁpŁturŁ deschisŁ, dupŁ care 

acestea se vor  aduce  la  starea iniἪialŁ prin reasfaltare; 
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¶ Se vor achiziἪiona  Ἠi monta tuburi ὲ110-Sn4(cantitate necesarŁ este de 100m)  ´n 

toate accesele traversate Ἠi a  drumurilor(unde este cazul); 

¶ Toate cablurile se vor racorda prin papuci de aluminiu în toate firidele, cutiile de racord 

Ἠi TDRI-urile posturilor de transformare nr. 5 Ἠi 10; 

¶ Executantul  va  achiziἪiona toate materialele mŁrunte necesare lucrŁilor (care nu au 

fost enumerate  mai sus). 

La sf©rἨitul lucrŁrilor Executantul va depune la Beneficiar certificatele de garanἪie a lucrŁrilor, 

certificatele de conformitate Ἠi alte documente necesare. 

 

5. SPECIFICAἩII TEHNICE 

 

5.1.1. LES 0,4KV  nou construit  

¶  Liniile  subterane nou  construite vor fi de tip   ACYABY 3X240+120mmp. 

¶  Liniile  subterane nou  construite vor fi de tip   ACYABY 3X150+70mmp 

5.1.2. FiridŁ de mŁsurŁ Ἠi protecἪie E1+3 de 400A pentru ASTER PREMIUM  configuratŁ astfel: 

¶ carcasŁ din PAFS, sau  POLICARBONAT soclu lung, sistem de ´nchidere cu m©ner 
rabatabil Ἠi ´ncuietoare cu cheie; 

¶ pe circuitul  de intrare 1 x SIST 3 / 250A 

¶ pe  circuitul de ieἨire   3 x  SIST 3 / 200A 

¶ mŁsurŁ semidirectŁ cu 3 x TC 400/5A 

¶ grad de protecἪie IP54 

¶ tensiune nominalŁ 400V ca 

¶ frecvenἪa nominalŁ 50Hz 

¶ suport montare contor electronic  

¶ tablou securizare mŁsurŁ 

¶ barŁ AL dimensionata pentru 400A 

¶ Toate pŁrἪile metalice ale firidei  sunt protejate prin legarea la priza de pŁm©nt exterioarŁ 
prin intermediul unei  platbande din OL-ZN cu sectiunea de 120mmp 

    

5.1.3. Cutia de distribuἪie protecἪie E3+2 de 300A pentru ROZOTTI configuratŁ astfel: 

¶ carcasŁ din PAFS, sau  POLICARBONAT soclu lung, sistem de ´nchidere cu m©ner 
rabatabil Ἠi ´ncuietoare cu cheie; 

¶ pe circuitul  de intrare  3 x SIST 3 / 250A 

¶ pe  circuitul de ieἨire   2 x  SIST 3 / 200A 

¶ grad de protecἪie IP54 

¶ tensiune nominalŁ 400V ca 

¶ frecvenἪa nominalŁ 50Hz 

¶ barŁ AL dimensionata pentru 300A 

¶ Toate pŁrἪile metalice ale firidei  sunt protejate prin legarea la priza de pŁm©nt exterioarŁ 
prin intermediul unei  platbande din OL-ZN cu sectiunea de 120mmp 
 

 
 
   

5.1.4. FiridŁ de mŁsurŁ Ἠi protecἪie E2+2 de 400A pentru SUPER BON configuratŁ astfel: 
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¶ carcasŁ din PAFS, sau  POLICARBONAT soclu lung, sistem de ´nchidere cu m©ner 
rabatabil Ἠi ´ncuietoare cu cheie; 

¶ pe circuitul  de intrare 2 x SIST 3 / 250A 

¶ pe  circuitul de ieἨire   2 x  SIST 3 / 200A 

¶ mŁsurŁ semidirectŁ cu 3 x TC 400/5A 

¶ grad de protecἪie IP54 

¶ tensiune nominalŁ 400V ca 

¶ frecvenἪa nominalŁ 50Hz 

¶ suport montare contor electronic  

¶ tablou securizare mŁsurŁ 

¶ barŁ AL dimensionata pentru 400A 

¶ Toate pŁrἪile metalice ale firidei  sunt protejate prin legarea la priza de pŁm©nt exterioarŁ 
prin intermediul unei  platbande din OL-ZN cu sectiunea de 120mmp 
 

5.1.5. FiridŁ de mŁsurŁ Ἠi protecἪie E2+4 de 300A pentru ROZOTI  configuratŁ astfel: 

¶ carcasŁ din PAFS, sau  POLICARBONAT soclu lung, sistem de ´nchidere cu m©ner 
rabatabil Ἠi ´ncuietoare cu cheie; 

¶ pe circuitul  de intrare 2 x SIST 3 / 315A 

¶ pe  circuitul de ieἨire   2 x  SIST 3 / 200A 

¶ mŁsurŁ semidirectŁ cu 3 x TC 300/5A 

¶ grad de protecἪie IP54 

¶ tensiune nominalŁ 400V ca 

¶ frecvenἪa nominalŁ 50Hz 

¶ suport montare contor electronic  

¶ tablou securizare mŁsurŁ 

¶ barŁ AL dimensionata pentru 400A 

¶ Toate pŁrἪile metalice ale firidei  sunt protejate prin legarea la priza de pŁm©nt exterioarŁ 
prin intermediul unei  platbande din OL-ZN cu sectiunea de 120mmp 
 

5.1.6   Cutiile de racord E2+2 de 300A pentru GrŁdiniἪŁ Ἠi FIT4U configurate astfel: 

¶ carcasŁ din PAFS, sau  POLICARBONAT soclu lung, sistem de ´nchidere cu m©ner 
rabatabil Ἠi ´ncuietoare cu cheie; 

¶ pe circuitul  de intrare  2 x SIST 3 / 250A 

¶ pe  circuitul de ieἨire   2 x  SIST 3 / 200A 

¶ grad de protecἪie IP54 

¶ tensiune nominalŁ 400V ca 

¶ frecvenἪa nominalŁ 50Hz 

¶ barŁ AL dimensionata pentru 300A 

¶ Toate pŁrἪile metalice ale firidei  sunt protejate prin legarea la priza de pŁm©nt exterioarŁ 
prin intermediul unei  platbande din OL-ZN cu sectiunea de 120mmp 

 

 

 

 
 

5.1.7. Cutia de distribuἪie protecἪie E4+8 de 600A pentru PTAb 3 configuratŁ astfel: 
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¶ carcasŁ din PAFS, sau  POLICARBONAT soclu lung, sistem de ´nchidere cu m©ner 
rabatabil Ἠi ´ncuietoare cu cheie; 

¶ pe circuitul  de intrare  4 x SIST 3 / 250A 

¶ pe  circuitul de ieἨire   8 x  SIST 3 / 200A 

¶ mŁsurŁ semidirectŁ pentru douŁ circuite de ieἨire  cu  3 X TC200/A-pentru GrŁdiniἪŁ 

¶ mŁsurŁ semidirectŁ pentru douŁ circuite de ieἨire  cu  3 X TC200/A-pentru FIT4U 

¶ grad de protecἪie IP54 

¶ tensiune nominalŁ 400V ca 

¶ frecvenἪa nominalŁ 50Hz 

¶ barŁ AL dimensionata pentru 600A 

¶ Toate pŁrἪile metalice ale firidei  sunt protejate prin legarea la priza de pŁm©nt exterioarŁ 
prin intermediul unei  platbande din OL-ZN cu sectiunea de 120mmp 

 
 

5.1.2. Priza de pŁm©nt a PT 

¶ Prizele de pŁm©nt exterioare aferente firidelor si cutie de distribuἪie vor fi  realizate 

conform standardelor ´n vigoare. Valoare prizelor de pŁm©nt nu trebuie sŁ 

depŁἨeascŁ 4 ohmi. 

 

 

5.2.LUCRŀRI NECESARE   

5.2.1. LucrŁri necesare  pozŁrii Ἠi punerii ´n funcἪiune a LES-rilor , firidelor  Ἠi cutiilor de 
distribuἪie aferente acestora  

 LucrŁrile  necesare pentru pozarea LES-ului  0,4KV  între PTAb 3(planἨa nr. 5,6,7,8) Ἠi montarea  
firidelor   aferente consumatorilor  din   Parcul  Industrial I.Se vor realiza  lucrŁri de pozare ´n 
pŁm©nt a  cablurilor  de  0,4KV de tip  ACYABY 3X240+120mmp pentru   firidele  de mŁsurŁ 
Ἠi protecἪie cu urmŁtoarele lungimi de trasee: 

- Lungimea treseului  de la PTAb 3  p©nŁ la cutia de  distribuἪie de 600A  este de 4ml 
( necesar 16m  cablu) 

- Lungimea treseului  de la cutia de distribuἪie  de 600A  p©nŁ la  cutia de racord 
GrŁdiniἪŁ  este de 190ml ( necesar 190m cablu) 

- Lungimea treseului  de la cutia de distribuἪie  de 600A  p©nŁ la  cutia de racord FIT4U  
este de 200ml ( necesar 400m cablu) 

- Lungimea treseului  de la PTAb 10  p©nŁ la firida Aster Premium  este de 120ml( 
necesar  240m) 

- ADLO  va pune la dispoziἪie 100m de cablu de tip ACYABY 3X240+120mmp 

Lungimea   necesarŁ pentru realizarea LES-urilor 0,4KV de tip ACYABY 3X240+120mmp  
este de 926ml 

 

 

 

 

 

LucrŁrile  necesare pentru pozarea LES-ului  0,4KV  ´ntre PTAb 5(planἨa nr.10,9) Ἠi montarea  
firidelor   aferente consumatorilor  din   Parcul  Industrial I.Se vor realiza  lucrŁri de pozare ´n 
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pŁm©nt a  cablurilor  de  0,4KV de tip  ACYABY 3X150+70mmp pentru   firidele  de mŁsurŁ 
Ἠi protecἪie cu urmŁtoarele lungimi de trasee: 

- Lungimea treseului  de la PTAb 5  p©nŁ la firida  de 300A-Rozotti  este de 5ml(2x LES  
0,4kV= 10m cablu) 

- Lungimea treseului  de la firida de 300A-Rozotti  p©nŁ la  cutia de racord Rozotti  este 
de 270ml Ἠi va fi executatŁ din  2xLES 0,4kV de tip ACYABY3X150+70mmp(540m 
cablu) 

- Lungimea treseului  de la PTAb 5  p©nŁ la firida Superbon  este de 5ml(10m cablu) 

Lungimea   necesarŁ pentru realizarea LES-urilor 0,4KV de tip ACYABY 3X 150+70mmp  
este de 560ml 

LucrŁrile necesare pozŁrii LES-urilor în zona acceselor se vor executa ´n felul urmŁtor: 

-  Se  vor traversa prin ἨanἪ deschis, ´n care se vor poza cablurile  ´n tuburi ὲ110mm-SN4, 
peste care se va pune nisip Ἠi folie. Accesele asfaltate din planἨa  
nr.1,2,4,5,15,16,21,22) se vor taia  Ἠi se va  sŁpa un ἨanἪ deschis. DupŁ pozarea 
tuburilor ὲ110mm-SN4 ´n  accese se va betona  Ἠi asfalta( aducere la starea iniἪialŁ). 
 

        Lungimea   necesarŁ totalŁ  de tuburi  ὲ110mm-SN4 este de 90 ml  

 LucrŁri necesare racordŁrii cablurilor ´n cutiile de distribuἪie, firidele de mŁsurŁ Ἠi TDRI-urile 
posturilor de transformare  sunt enumerate mai jos: 

¶ LES-urile 0,4KV se vor conecta ´n firidele noi, cutiile de distribuἪie Ἠi  TDRI-ul din 
PTAb 3, TDRI-ul din PTAb 5  prin papuci de aluminiu cu secἪiuni de 
240mmp,150mmp, 120mmp Ἠi 70mmp. 

 
 LucrŁri necesare execuἪiei prizelor de pŁm©nt aferente firidelor Ἠi a cutiilor de distribuἪie sunt 

enumerate mai jos: 

¶ Toate  firidele  Ἠi cutiile de distribuἪie se vor lega la prize de pŁm©nt cu RÒ4ɋ, 
executate din platbandŁ de OL-Zn 120mmp.Materialele necesare execuἪiei prizelor 
de pŁm©nt se vor achiziἪiona de executantul lucrŁrii. 

 
LucrŁri necesare montŁrii separatoarelor tripolare ´n TDRI-urile din PTAb 5, PTAb10 Ἠi PTAb 7 sunt 

enumerate mai jos: 

¶ Se vor monta douŁ separatoare tripolare   de 250A  pe barele postului de 
transformare PTAb 7(planἨa nr.11  ) 

¶ Se vor monta un separato tripolar   de 400A  pe barele postului de transformare 
PTAb 10(planἨa nr.3  ) 

¶ Se vor  demonta barele de cupru existente  din TDRI-ul  PTAb-ului 5(planἨa nr.9 ) Ἠi 
se vor preda la ADLO, dupŁ care se vor monta trei bare noi. 

¶ Se vor  monta douŁ separatoare tripolare  de 250A  pe barele  TDRI-ului PTAB-ului 
nr. 5(planἨa nr.9) 
 
 
 
 
 
 

Alte lucrŁri necesare executŁrii instalaἪiilor  noi  sunt enumerate mai jos: 
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¶ Ċn jurul firidelor  nou montate se va turna un mic trotuar de beton cu lŁἪimea de 0,4m 
Ἠi grosimea de 10cm, fŁrŁ armŁturŁ de fier. 

¶ Toate cablurile se vor eticheta  ´n ἨanἪul executat pe toatŁ lungimea lor din 10 ´n 
10m, cu denumiri date de ADLO. Se vor folosi etichete pentru montare în pamânt. 

 
   

5.2.2. VerificŁri pentru linii electrice ´n cablu 
 
Nomenclatorul verificŁrilor pentru linii electrice de energie ´n cablu conform PE 116 cuprinde : 
 -verificarea manta (´nveliἨ de protecἪie) din PVC sau PE; 
 -verificarea continuitŁἪii Ἠi identificare faze; 
 -verificarea rezistenἪei ohmice la conductoare Ἠi ecrane; 
 -verificarea rezistenἪei de izolaἪie; 
 -verificare izolaἪie cu tensiune ´naltŁ continuŁ. 
CerinἪele de mediu ´n timpul executŁrii verificŁrilor vor fi: 
 -temperatura minimŁ :-30°C; 

-temperatura maximŁ :+55ÁC; 
 -umiditatea maximŁ :100 % la 20ÁC; 
 -aciditatea solului: normalŁ;  
 -altitudinea maximŁ: 2000m. 

 
6. DESCRIEREA FUNCἩIONALŀ A LUCRŀRILOR 

 

Executantul va avea responsabilitatea de a organiza munca astfel ´nc©t lucrŁrile sŁ nu 

afecteze instalaἪiile aflate sub tensiune  ´n Parcul  Industrial 1 -Oradea.  

 

7. RECEPἩIA LUCRŀRILOR 

 

LucrŁrile vor fi  recepἪionate  ´n momentul  ´n care  din situaἪiile de lucrŁri depuse  de  constructor 

reies urmŁtoarele aspecte: 

¶ LucrŁrile au fost executate ´n procent de 100% 

¶ LucrŁrile sunt executate conform   cererii de oferte Ἠi a prezentului caiet de sarcini 

 

 

8. CARTEA TEHNICŀ  

Cartea tehnicŁ a echipamentelor  va fi  pusŁ la dispoziἪie de Executant. 

 

9. GARANἩIA LUCRŀRILOR 

 

GaranἪia acordatŁ lucrŁrilor va fi de minimum 24 (douŁzeciἨipatru) luni .  

 

     
      Întocmit  
                             Ing. Oliver Pantea  
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                PLANἧA   NR. 1

  
                           

  Traseul  LES 0,4Kv spre  FIRIDA ASTER PREMIUM  
LocaἪia unde se va executa forajul pentru 2xLES 0,4KV 
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                              PLANἧA NR. 2 

 
 
                                       Traseul  LES 0,4Kv spre  CUTIA DE RACORD- ASTER PREMIUM  

LocaἪia unde se va executa forajul  NR.1 pentru 2xLES 0,4KV  
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                               AMPLASAREA FIRIDEI  DE MŀSURŀ ASTER PREMIUM  
                       TDRI-ul   din PTAb 10  unde se va monta separatorul tripolar   de 400A din are  se va   

alimenta firida ASTER PREMIUM  
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         t[!b¡! bwΦ п 

 

 

Traseul  LES 0,4Kv spre  FIRIDA ASTER PREMIUM  
LocaἪia unde se va executa forajul NR.2 pentru 2xLES 0,4KV 
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                          PLANἧA NR. 5 
 

 

 

                                                            CUTIE RACORD  GRŀDINIἩŀ  
                                                            SE VA DEMONTA   ἧI SE VA PREDA LA ADLO 
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                      PLANἧA NR. 6 

 

 

 

               !//9{   Dw(5LbL¤(  twLb /!w9 {9 ±! ¢w!±9w{! twLb  ¡!b¤ 59{/IL{ 

                                                                      5¦t(  /!w9 {9    ±!  w9!{C![¢! 
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                         PLANἧA NR. 7 
 

 

 
 

   ¢w!{9¦   [9{ лΣпY± {tw9 Dw(5LbL¤( ¡L {tw9 CL¢ п ¦  

                                      !//9{9  /!w9 ±hw CL  ¢w!±9w{!¢9 twLb ¡!b¤ 59{/IL{  
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                                                                     PLANἧA NR. 8 

 

 
                                TDRI-UL   PTAB-¦[¦L bwΦ о  Ob /!w9 {9 ±hw C!/9 ah5LCL/(wL      
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     PLANἧA NR. 9  

       

 
 

                   TDRI-UL  PTAB-¦[¦L bwΦ р   Ob /!w9 {9 ±hw  {/ILa.! .!w9[9 59 /¦tw¦ ¡L  {9 ±hw ahb¢!  

5h¦(     {9t!w!¢h!w9  ¢wLth[!w9 59 нрл! 
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                                                PLANἧA NR. 10 

 

 !at[!{!w9!  CLwL59[hw  t9b¢w¦ wh½h¢¢L ¡L {¦t9w.hb  
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                                                      PLANἧA NR. 11 

 

 TDRI-ul  din PTAB 7  ĊN CARE SE VOR MONTA DOUŀ SEPARATOARE TRIPOLARE  

                                                 PENTRU VEXA SHOES 
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                                                         PLANἧA NR. 12 

 

  LOCUL DE AMPLASARE A FIRIDEI   DE MŀSURŀ  AFERENTE  CONGIPS 

 

 

 

 

                                       


